
議案  第４号 

 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 

  令和２年第３回山都町議会定例会において議決された、山都町カーボン・マネジメ 

ント強化事業 蘇陽総合行政センター空調機器等更新工事のうち、契約金額「92,620, 

000円」を「93,964,937円」に変更することとする。 

 

令和３年１月１８日  提出 

 

山都町長 梅田 穰   

 

 

 

（提案理由） 

   本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の 

 取得又は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第２条の規定により、 

議会の議決を経る必要があります。 

   これが、この議案を提出する理由です。 
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【資料】 

 

工事請負契約概要 
 

 

１  工 事 番 号    山清地工第２号 

 

２  工 事 名    山都町カーボン・マネジメント強化事業 

                   蘇陽総合行政センター空調機器等更新工事 

 

３  工 事 場 所    山都町 今 地内 

 

４  当 初 契 約 年 月 日    令和 ２年 ９月 ３日 

 

５  工 事 概 要  主な工種及び数量 

   空調機器等の更新工事 

・吸収式冷温水機            １台 

・冷却塔                １台 

            ・ガスヒートポンプエアコン（室外機）  ８台 

            ・ガスヒートポンプエアコン（室内機） ３９台 

            ・パッケージエアコン          ３台 

            ・床置型全熱交換器           １台 

 

６  契約の相手方  上益城郡山都町南田２８９ 

           西邦電気工事株式会社 山都営業所 

           所 長  上 田 勝 徳 
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① 　天井解体撤去部分面積 314㎡ 　天井解体撤去部分面積 219㎡

② 　天井改修部分面積 348㎡ 　天井改修部分面積 249㎡

③ 　アルミ製 450角 天井点検口設置 8ヶ所 　アルミ製 450角 天井点検口設置 19ヶ所

④ 　冷媒用被覆銅管　6.35φ/12.7φ 0m 　冷媒用被覆銅管　6.35φ/12.7φ 30m

⑤ 　冷媒用被覆銅管　9.52φ/19.05φ 21m 　冷媒用被覆銅管　9.52φ/19.05φ 40m

⑥ 　冷媒用被覆銅管　12.7φ/28.58φ 29m 　冷媒用被覆銅管　12.7φ/28.58φ 19m

⑦ 　冷媒用被覆銅管 19.05φ×38.10φ 0m 　冷媒用被覆銅管 19.05φ×38.10φ 45ｍ

⑧ 　フレキシブルジョイント 150A×2ヶ 　フレキシブルジョイント 125A×4ヶ

⑨ 　屋外冷媒配管保護カバー 0m 　屋外冷媒配管保護カバー 47m

⑩ 　硬質塩化ビニル管 50A 0m 　硬質塩化ビニル管 50A 15m

⑪ 　屋上部既設冷媒配管撤去 0m 　屋上部既設冷媒配管撤去 45m

⑫ 　屋上部既設ドレン配管撤去 0m 　屋上部既設ドレン配管撤去 15m

⑬ 　発生材処理費　廃プラ 0.13㎥ 　発生材処理費　廃プラ 0.35㎥

⑭ 　発生材処理費　金属くず 18.92t 　発生材処理費　金属くず 17.09t

⑮ 　発生材処理費　ガラスくず 3.52t 　発生材処理費　ガラスくず 0.92t

変更設計概要

当初設計概要 変更設計概要
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改修後 1階天井伏図山都町カーボン・マネジメント強化事業　蘇陽総合行政センター

変更

工事名称 図面名称 縮
尺

校
閲

日
付

番
号株 式 会 社

１３３９０７一級建築士建設大臣登録第　　　　福島正継

熊本県知事登録第５５５号太宏設計事務所
A1-1:200
A3-1:400

Ａ－01

（軽鉄天井下地、仕上材共）

改修部分を示す。
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軽鉄下地　
集成材格子張り5

厚９．０　バスパネル張り（不燃）6

厚２ . ０アルミパネル曲加工ウラ打（アクリル焼付塗装）

8

　軽天下地
　厚９．５　ＰＢ下地、ビニールクロス貼り（不燃）

　軽天下地　
　厚９．５　化粧石膏ボード張り（杉柾）

11

12

　軽天下地　
　厚２ . ５ラワンべニア張り

　厚５０グラスウール　グラスクロス押え

アルミ製天井点検口（額縁枠）　 4 5 0 × 4 5 0

4

9

1
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7

10

3

軽鉄下地　
厚９．５　ＰＢ下地、厚１９．０ロックウール吸音化粧板（リブ・フラット）張り（不燃）

　軽天下地　
　厚９．５　化粧石膏ボード張り（不燃）、（杉柾）
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山都町カーボン・マネジメント強化事業　蘇陽総合行政センター 改修後 2階天井伏図

変更

工事名称 図面名称 縮
尺

校
閲

日
付

番
号株 式 会 社

１３３９０７一級建築士建設大臣登録第　　　　福島正継

熊本県知事登録第５５５号太宏設計事務所
A1-1:200
A3-1:400

Ａ－02

（軽鉄天井下地、仕上材共）

改修部分を示す。
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仕　上符　号

軽鉄下地　
集成材格子張り5

厚９．０　バスパネル張り（不燃）6

厚２ . ０アルミパネル曲加工ウラ打（アクリル焼付塗装）

8

　軽天下地
　厚９．５　ＰＢ下地、ビニールクロス貼り（不燃）

　軽天下地　
　厚９．５　化粧石膏ボード張り（杉柾）

11
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　軽天下地　
　厚２ . ５ラワンべニア張り
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株式会社 太宏設計事務所 日
付

図面名称工事名称
一級建築士建設大臣登録第133907福島正継
熊本県知事登録第５５５号

校
閲

番
号

縮
尺

６

４

変更

５,
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株式会社 太宏設計事務所 日
付

図面名称工事名称
一級建築士建設大臣登録第133907福島正継
熊本県知事登録第５５５号

校
閲

番
号

縮
尺

７ ,９ １０,

変更
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株式会社 太宏設計事務所 日
付

図面名称工事名称
一級建築士建設大臣登録第133907福島正継
熊本県知事登録第５５５号

校
閲

番
号

縮
尺

変更

８
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③アルミ製 450角天井点検口

④⑤⑥冷媒用被覆銅管
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⑦冷媒用被覆銅管
⑨屋外冷媒用配管保護カバー
⑩硬質塩化ビニル管

⑧フレキシブルジョイント
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